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l Служба тепловодоснабжения, канализации, вентиляции, кондпционирования воздуха и отопления ТВСКВКВиО)

1.1

Ревизия арматуры на системе ХВС в коллекторе наружных сетей:Т-4 ЩуЗ00-3 шт; Щуl00-2 шт.,
Dу25-2 шт., .Щу20-2шт. Т-5 Ду50-1 шт.; ,Щу20-1шт; T-ff Ду300_3шт; [уl00_1шт; Щу25-3шт. Т-6
Щу l 00- l шт; Щу25- l шт. МежлуТ-б и Т-7[у50- l шт;,Щу20-2шт. Т-К Ду80- l шт; Щу20- l шт.Т-И
Щу300-2шт; .Щу200- l шт; Щу l 00- l шт; ,Щу25- l шт; ,Щу20_ 1 шт.Т-9 Щу50-2шт; Ду20-2шт.Т-Л Щу200_
lшт; Щу80-1 шт.Т-1l Дуl00-2шт; Ду20-1 шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-июль

2о,о1, z2
(.r.. .

|.2
Ревизия арматуры на теплосети T-l и Т-2 в коллекторе наружных сетей: Т-3 Щу80-2шт; Щу25-
Zшт; Щуl5-2шт. Т-Д ,Щу300-2шт; [у100_2шт.Т_К Щу80_2шт; Щу20-2шт.Т-9 [у l00-2шт; Щу50-
Zщт; Ду25-2шт; Ду20-2шт.Т-1 1 Ду80-2шт: Ду25-2шт; Дуl 50-2шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. 3 квартал
21 . оТ.2?

6-,.. .

1.3

Ревизия арматуры на теплосети Т-l иТ-2 в коллекторе наружных сетей: Т-3 Щу80-2шт; Щу25-
2шт; ,Щу l5-2шт. Т-Д Щу300-2шт; Ду l00-2шт.Т-К Щу80-2шт; Щу20-2шт.Т-9 [у l00-2шт; Щу50-
Zчл: Ду25 -2шт; Ду20-2 шт.Т- 1 1 lh/80-2 шт; Ду2 5-2 шт; Ду l 5 0-2 шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. 3 квартал
22.oa,2ц

& С',r,.

1.4
Ревизия арматуры на теплосети T-l и Т-2 в коллекторе наружных сетей: Т-3 Щу80-2шт; Щу25-
2шт; Щу15-2шт. Т-Д [у300-2шт; ,Щу l00-2шт.Т-К .Щу80-2шт; Щу20-2шт.Т-9 !у l00-2шт; !у50-
2щт; Ду25-2шт; Ду20-2шт.Т-l l Ду80-2шт: Ду25-2шт; Дуl 50-2шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. З квартал
25.o}.22

Gt',л

1.5
Ревизия арматуры на теплосети T-l иТ-2 в коллекторе наружных сетей: Т-3 Щу80-2шт; Щу25-
Zшт; Щу l5-2шт. Т-Д Ду300-2шт; Щуl00-2шт.Т_К Щу80_2шт; Щу20-2шт.Т-9 Ду l00-2шт; ,Щу50-
Zцт; Ду25-2шт; Щу20-2шт.Т-1 l Ду80-2шт; Ду25-2шт; Дуl 50-2шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. 3 квартал
2ý.о?. zz

6-,л .

l.б Ревизия арматуры, теплообменника ((вода-водаD на ГВС в Tt_[-l:,Щу50-6шт; ,Щу20-3 шт.; .Щуl5-
5шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Апрель. z5.o?,2z
G--

1.7' Ревизия арматуры на системе отопления TL\-l: Щуl50-2 шт. Щу80-2 шт., .Щу50-2 шт., .Щуl5-8шт,
грязевик -2шт,

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-июль о5-.о6.2?
(r.л",

1.8
Ревизия арматуры на системе отопления в ТП НПС: .Щу-З00-2шт, Дl50-З, Ду80-2 uuт. ЩуЗ2-2
шт., Ду25-З шт., Ду-20-4 шт., Ду l5-5 шт,, грязевик - l шт, фильтр- l шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-июль
zo.o1.22

l"-u.'
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1.9
Ревизия арматуры по ХВС в Tl{-2 [yl50 - 2шт, Щу80 -2шт, Ду50 -lшт, Щу40 -2шт, Щу25 -
Zшт, Дуl5-3шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Апрель-май
tЭ,о5.22
L,rrц,

1.10
Ревизия арматуры на системе отопления ТЩ-2: Щу200-2 пт. Щу25-4 шт., Щуl5-9 шт., грязевик -

2шт. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июль-
август

z2.ёB.2z
С-л.

l.б Ревизия арматуры, теплообменника (вода-водаD на ГВС в ТЩ-l:,Щу50-6шт; ,Щу20-3 шт.; Щуl5-
5шт. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Апрель.

о8. о7 .2z
{r-n.

1.1l Ревизия арматуры на ГВС в TI_[-2:!y50-2 шт. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Апрель ъо,оG,аz
/...ь.

1.12
Ревизия арматуры в ТП <Морфоцентр): Ду50-2 шт. Щу25-4 шт., Щу20-2, Дуl5-2 шт., грязевик -
2пп. ТВСКВКВио Титанин А,Ю. Июнь-июль еý.о}. zs

Lлtп.
1.I з Ревизия арматуры в ТП КГС: [у50-8 шт. Щу25-6 шт., ffу20-3 шт., ,Щуl5-2l шт., грязевик - 2шт. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-июль 2s.oT.22t**
1.14 Очистка внутренней поверхности электробойлеров NчJ'rlЬ l, 2. ТВСКВКВио Титанин А,Ю. Июль-

авгчст
ач, о6, ze

Слu.
1.1 5

Ревизия арматуры теплообменника (вода-вода) Л9 3, на электробойлерной: Ду-200-9 шт., ,Щу25-
8 шт., Ду-20-4 шт., Дуl5-4 шт.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июль-
август

lk.oý. zz
6-ь

1.1б
Ревизия арматуры на системе отопления электробойлерной :,Щу-50-1шт,,Щу25-1 шт., !у-20-З
шт., Дуl5-6 шт., фильтр-2 шт. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июль-

авryст
z9,ч1 .?2
L-,

1.17
Лечебный корпус. Ревизия армаryры гребенки l15/'70, вентиляции 90/70 - 2шт., отопления
90170 - 2 шт.: Щу200 -4шт, Щу150-15шт,,Щуl25-4шт,,Щуl00-4шт, Щу80-6шт, Щу65-12шт, [у50-2. ТВСКВКВио Титанин А.Ю.. Июнь

2о,о8 , zc
ь--

1.18
Ревизия запорной арматуры холодной воды на НПС. Настройка предохранительных клапанов,
регулятора давления.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь
ю,.Ъ, Z2-

6-и
l. l9 Лечебный корпус. Промывка циркуляционных стояков верхней зоны в коJIичестве -l33 шт. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Сентябрь

1.20
Провеление комплексной проверки готовности к отопительному сезону внутриплощадных
сетей и коллекторного хозяйства ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Сентябрь

1.2l
Промывка систем теплоснабжения, водоводов и тепловых потребителей Лечебного корпуса,
хозяйственного блока, НПС, КГС, электробойлерной, гаража, СОК, <Морг>

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Сентябрь

1.22
Устранение свищей на трубопроводах системы подготовки санитарной воды Лечебного корпуса
мо-2. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Август 3ýоý.2е

Ь.лrп

1.23
Ревизия обратных Iшапанов ,Щyl50 2шт. в подв€lле лечебного корпуса на пожарных
трубопроводах. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Март-

АпDель
lъ.ФS.22

Ь-r.

1.24 Ревизия системы трубопроволов подачи воздуха на фильтры N9J',l'9 l, 2, 3, 4 на НПС ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Август-
Сентябрь

оý.ос.2?
ъо-

1.25
Ревизия грязевика, фильтров на подающем и обратном трубопроволах в подвале лечебного
корпуса. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-Июль

lъ.ов. 22.
(1чrъ

1.26
Замена запорной арматуры (возлушников) на стояках СО Л/К l4 этаже ТВСКВКВио 'Iитанин А.Ю. Июль -

август

1.27
Уборка мусора внутриплощадочного коллектора по периметру и от Т-1 l до КНС-3 ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

ноябрь

1.28
Радиологический корпус, промывка фильтров, радиаторов, теплообменника ГВС,
теплообменника вентиляции, после запуска системы отопления от сетей УТВС ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Октябрь
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1.29
устранение свищей на внутриплощадоlIных трубопроволах, после проведения весенней
промывки и гидравл ических испытаний трубопроводов системы теплоснабжения ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

сентябрь

lE.o1 .2z
&.rr q ,

1.30 ревизия пожарных Гидрантов на водоводе в коллекторе в количестве l3шт ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-Июль of .Фз,az
/ъФý,

1.3l
ревизия арматуры на системе отопления дебаркалер пищеблока Лечебного корпуса, наружные
эети : Щу-80-2шт. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

сентябрь
t8.o}.aL

6 rпrл-

1.32 PtrxToBKa трубопроволов ХВС, Kl, К2 Ду - в коллекторе от Т 5 ло Т(Щ) ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Март О{.р}. zz_

1.33
ремонт кронштейнов крепления регистров в гараже Хозяйственного корпуса

ТВСКВКВио
Титанин А.Ю.

Сучинский
А.п.

Июнь-
Август

1.34
осмотр трубопроволов системы теплоснабжения, в подв€tле Хозяйственного корпуса.
Устранение обнаруженных замечаний ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

Август
t?.oG. at

бчrь.
1.35

3амена насосов пожарной гидростанции ЛЬl 5эт, Лечебный корпус.
ТВСКВКВиО Титанин А.Ю. В течении

Года

1.36
Счистка, ревизиЯ внутренней поверхностИ электричесКих котлоВ Ns l, N2 под.о.овкй
)топительному периоду, проверка аварийных защит ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

Август

з6,оs. ze
Ъ.rrч

1.37

о,tистка' ревизия внутренней поверхности электрических котлов Лъ2, подготовка к
отопительному периоду, проверка аварийных защит ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

Август

эý.оs,22.
,(rл.л

1.38
Рем онт гидравл ичес кого затвора п итател ь ного бака эле ктро котел ьно й.

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. В течении
года

1.39
Вскрытие и прочистка центр€rльноГо лежака канiшизации в подв€Iле "Женской попсультач"" ',
ул. Московская 7. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

Август
zч.о E.2l-

ь-.
1.40

осмотр опор трубопроводов Хвс расположенных в коллекторе, (наружные сети) ремонт,
усиление. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-

август
ъо.Фý. еа

а-.л|л

1.4l
проверка работоспособности конденсатоотводчиков системы пароснабжения Лечебного
корпуса, при необходимости ремонт, l5 штук ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Январь-Май При наличии

матери€ша

|.42

JaMeHa насоса Ns2 на Электробойлерной

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. В течении
года

При наличии
материirла

1.43 РемонТ воздухозабОрникоВ вентиляциоНных камеР 1,2,4,5,6-го Этажей перинатчrльного центра. ТВСКВКВио Титанин А.Ю. февраль-
май

При на.пичии
материала

1.44 Ремонт воздухозаборника с. 35 А ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-июль
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1.45
Осмотр, чистка, герметизация соединительных швов, частичная покраска воздуховодов систем
цымоудаления и систем вытяжной вентиляции на кровле лечебного корпуса -27 участков. ТВСКВКВио Тrrтанин А.Ю. Август-

сентябрь

1.46
Оч истка и лезинфекция поверхностей теплообменников вытяжных вентиляционных систем
печебного корпуса 5-й и l5-й этажи (36шт.).

ТВСКВКВио Титанин А.Ю. Июнь-
авгчст

2э .о1. 
"_?(r.i-

1 Служба электроснабжения (СЭС)

2.1 Ремонт оборулования системы наружного освещения (40 опор). сэс Булача А.С. Июнь-
сентябрь

При наличии
материrlлов

2-2 Ревизия электрооборудования ТП 701, '702,'70З с проверкой срабатывания АВР сэс Булача А.С, Июнь-
сентябрь

2.3 Ревизия электрооборудования ЭБ Nsl, Nч2, с заменой ТЭНов на ЭБ Ns2 (50 шт.). сэс
Булача А.С. Икrнь-

сентябрь
{l .оЧ , 2,2-,

д<r.*
совместно с
ТВСКВКВио

2.4 Ревизия электрооборудования ЭК Nsl, Nэ2, с заменой сборки ТЭНов на ЭК JtlЪl сэс Булача А.С. Июнь-
сентябDь

о.5.оТ. ъ"_
Ъtr.-.

совместно с
ТВСКВКВио

3 Служба автоматических спстем упDавJIенпя технологическими пDоцессами (АсУТП)

J.l Комплексная проверка защит эектрокотлов Nчl, J'r|b2 Асутп Гаранин В.Н. 2-3 квартал
tl .оВ. 2е-

t-rsr-
совместно с
ТВСКВКВио

3.2 Комплексная проверка защит электробойлеров Nчl, J\lЪ2 Асутп Гаранин В.Н. 2-3 квартал
L|,oN ,zL

Gо*
совместно с
ТВСКВКВио

Главный энергетик

Главный специалист по
автоматизации технологических
процессов и электроснабжению

7;,лr' Н.В. Виниченко

К.Е. Ермаков


